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Ржавая водопроводная труба в квартире







• Выяснить, изменяется ли качество водопроводной воды, если
её пропустить через бытовые фильтры разных производителей

• Проверить, соответствуют ли заявленные производителем
фильтра характеристики (в паспорте фильтра и рекламе) 
действительности

• Узнать, насколько активно применяются горожанами
бытовые фильтры и почему они ими пользуются

• Выяснить, правильно ли подобраны конкретными
потребителями фильтры для воды в свою квартиру

• Узнать, по какому принципу потребителями выбираются
бытовые фильтры и вовремя ли меняются их сменные блоки



Сроки проведения работы
2013-2015 год



• Химический анализ

• Органолептический анализ

• Анкетирование

• Сравнительный анализ



Трехступенчатый фильтр Фильтр кувшин



Типы фильтров Количество
фильтров

Количество
проб воды

Фильтры
кувшины

6 (Аквафор (3), Барьер, 
Нerbalayf,  Брита)

12

2-х и 3-х
ступенчатые
фильтры

4 (Аквафор, Raifil, Гейзер, 
Аквацентр)

10

Материал для работы





№ Органолептические показатели Без фильтра С фильтром ПДК
1 Цветность Бледно-желтоватая Бесцветная Бесцветная

2 Мутность прозрачная прозрачная прозрачная
3 Запах 2б химический 2б химический 2б
4 Вкус и привкус Химический 2б Химический 2б 2б

Химические соединения Без фильтра С фильтром ПДК
1 Хлорид - Хлориды (мг/л) 32 16 250мг/л
2 Фосфаты (мг/л) 0 0 500мг/л
3 Водородный показатель (ед. рН) 6,7 6,5 7-7,5ед.рН

4 Нитриты (мг/л) 0,1 0,1 0,1 мг/л
5 Общая жесткость (моль экв/л) 1 0 7моль экв/л
6 Карбонаты (мг/л) 0 0 100 мг/л
7 Гидрокарбонаты (мг/л) 41 27 1000мг/л
8 Аммоний (мг/л) 0,2 0 2,5мг/л
9 Железо общее (мг/л) 0,2 0,1 0,3мг/л
10 Нитраты (мг/л) 0 0 45 мг/л
11 Кальций 40 0 200 мг/л

Анализ воды из водопроводного крана и профильтрованной через фильтр Брита
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до фильтрации после фильтрации

мг/л

ПДК 250  мг/л

Количество хлоридов в питьевой воде до и после обработки бытовыми фильтрами
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ПДК 1000 мг/л

Количество гидрокарбонатов в воде до и после обработки бытовыми фильтрами
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ед. рН
ПДК 7-7,5 ед. рН

рН питьевой воды до и после обработки бытовыми фильтрами
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Общая жесткость в питьевой воде до и после обработки бытовыми фильтрами
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Количество соединений кальция в воде до и после обработки бытовыми фильтрами
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Количество аммония в питьевой воде до и после обработки бытовыми фильтрами



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Аквафор 5 Аквафор В108 АквафорВ100‐5 АквафорВ 150 Брита Барьер 4 Гейзер Гербалайф Райфил Аквацентр

до фильтрации после фильтрации

мг/л

ПДК 0,3мг/л

Количество железа общего в воде до и после обработки бытовыми фильтрами



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Аквафор 5 Аквафор В108 АквафорВ100‐5 АквафорВ 150 Брита Барьер 4 Гейзер Гербалайф Райфил Аквацентр

до фильтрации после фильтрации

мг/л

ПДК 0,1мг/л

Количество нитритов в воде до и после обработки бытовыми фильтрами



Полностью
соответствует
паспорту и рекламе

Соответствует
паспорту и рекламе
частично

Не соответствует
паспорту и рекламе

Изменяет качество воды Ухудшает качество
воды

Аквафор
В 150

Органолептические показатели улучшает Увеличилось
количество
нитритов в 2 раза

Аквафор
В 100-5

Органолептические показатели
улучшает.
Уменьшает железо общее, аммоний, 
жесткость.

Уменьшает рН ниже
нормы

Аквафор
В 100-8

Улучшает органолептические и
химические показатели

Аквафор 5 Улучшает органолептические и
химические показатели

Гербалайф Органолептические показатели
улучшает. Уменьшает железо общее, 
нитриты, жесткость.

Гейзер Органолептические показатели
улучшает. Уменьшает аммоний.

Увеличилось
количество
нитритов в 4 раза

Барьер 4 Органолептические показатели
улучшает.
Уменьшается железо.

Уменьшает рН ниже
нормы

Брита Улучшает цвет воды,  запах и привкус
химикатов не убирает. Уменьшает
аммоний, железо, жесткость.

Аквацентр Органолептические показатели
улучшает.
Уменьшает аммоний, железо, жесткость.

Raifil Органолептические показатели
улучшает.
Уменьшается железо, аммоний

Соответствие паспортных данных и рекламы проверенных фильтров данным анализа



Причина использования фильтра



Критерии выбора фильтра



Вовремя ли вы меняете сменный блок в фильтре?



Фильтры, удачно подобранные
потребителями

Фильтры, неудачно подобранные
потребителями

Аквацентр Аквафор В 150

Аквафор 5 Гейзер

Raifil Барьер 4

Аквафор В 108 Брита

Аквафор В 100-5

Нerbalayf



Десять проверенных фильтров в той или иной степени изменяют
качество питьевой воды (6 фильтров кувшинов и 4 многоступенчатых) 
Четыре фильтра из 10 проверенных, полностью соответствуют данным
паспорта или рекламы. 6 бытовых фильтров соответствуют своим
характеристикам частично
70% череповчан (из опрошенных) пользуются в своих квартирах или на
дачах бытовыми фильтрами для очистки воды.  Большинство людей
пользуется фильтром из-за плохого качества воды из-под крана.
Из десяти фильтров удачно подобраны потребителями только четыре, 
шесть бытовых фильтров при их неоспоримых достоинствах, в данном, 
конкретном случае, не подходят потребителю. 
34 % людей выбирают фильтр в соответствии с качеством воды в
квартире. 50% - доверяют выбор рекламе, знакомым и продавцам в
магазинах. Для 9% решающее значение имеет цена, 7%  потребителей
выбрали фильтры наугад. Вовремя меняют сменный блок фильтра 50% 
потребителей, 46% иногда забывают это делать, 4% никогда не меняют
сменный блок


